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1 раз в год
1 раз в год
1 раз в месяц
См. примечание Производятся в зависимости от погоды, при пожарах, морозе -40 после авт. выкл.
1 раз в 3 года
1 раз в квартал
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в 6 лет
1 раз в 3 года
1 раз в год Производятся по мере необходимости
1 раз в 3 года
1 раз в год Производится весной
1 раз в 3 года
1 раз в 6 лет
1 раз в год В дальнейшем производится по мере необходимости 
1 раз в 3 года Начиная с 9-го года эксплуатации
1 раз в 6 лет
1 раз в 6 лет
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в 3 года
1 раз в год По мере необходимости
1 раз в год
См. пояснение
См. пояснение
См. пояснение
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в 6 лет
1 раз в 3 года
1 раз в год По мере необходимости
1 раз в 3 года
1 раз в год По мере необходимости
1 раз в год
1 раз в год
См. примечание После аварии, пожаров, при гололедах, при плохой погоде, морозе ниже 40 и т. п.
См. примечание
1 раз в год После каждого капитального ремонта
1 раз в год Главные кабели выше 3 кВ
1 раз в 3 года Все остальные кабели выше 3 кВ
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
См. пояснение
1 раз в месяц
1 раз в 6 мес.
См. примечание
1 раз в год
1 раз в 3 года
1 раз в 6 лет После 6 лет эксплуатации, остальных по результатам испытаний
1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в 3 года
См. примечание Измеряется при ремонтах
1 раз в 6 лет Вентильных вращающихся машин испытание ежегодно
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в год
1 раз в год Испытанных и капитально отремонтированных
2 раза в месяц
1 раз в год Капитальный ремонт по мере надобности
1 раз в месяц
См. пояснение После 5 автоматических отключений и 25 операт. откл. выводится на кап. ремонт
6 раз в год
1 раз в год
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в квартал
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года Полная проверка
1 раз в год Частичная проверка
1 раз в 6 мес. Проверка от замыкания на землю

РУ напряжением 
выше 1000 В

5

Производятся на основании осмотров, проверок

В зависимости от ненормальных явлений в работе

Главный энергетик ООО "Уралвермикулит"                         А.Н. Бардин

РУ напряжением до 
1000 В10

Релейная защита, 
автоматика и 

вторичные цепи
11

Аккумуляторные 
установки8

Периодичность 
(сроки) 

проведения

осмотров

9

Защита от 
перенапряжений6

Конденсаторы7

Силовые 
трансформаторы4

Электродвигатели

профилактических
Периодичность

Виды ремонтов Проведение по месяцам

Воздушные линии 
электропередач 

напряжением выше 
1000 вольт

1

измерений испытаний

Наименование 
объектов, 

энергооборудования, 
электроустановок

№ 
п/п Примечание

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ООО "Уралвермикулит"

________________ О.А. Вагапов
"____" ___________ 2015 г.

ГРАФИК
переодичности осмотров и ремонтов, профилактических измерений и проверок по по электрохозяйству ООО "Уралвермикулит"

на 2015 год.

проверок чисток

Воздушные линии 
электропередач 

напряжением до 1000 
вольт

2

Кабельные линии3

Производятся на основе результатов осмотров, проверок и испытаний

После ввода в эксплуатацию или после капитального ремонта

Начиная с 4-го года эксплуатации

Проводятся на основе осмотров, проверок


